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Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
dostarczanej z wodociągu publicznego Klępsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338),
w związku z § 21 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową
ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Klępsk
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W 2022 r. z wodociągu publicznego Klępsk pobrano 7 próbek wody w ramach nadzoru nad
jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 9 próbek wody
(w tym 1 próbka dotycząca oznaczeń substancji promieniotwórczych) w ramach kontroli wewnętrznej
prowadzonej przez właściciela wodociągu.

Na podstawie wyników badań próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru nad jakością
wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu 21 czerwca 2022 r.
w punkcie czerpalnym: Klępsk Stacja Uzdatniania Wody, woda podawana do sieci stwierdzono
podwyższona wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C w Iml wody (parametr ten
powinien być bez nieprawidłowych zmian, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C
nie przekraczała: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie
konsumenta). W związku z powyższym po otrzymaniu wyniku badania próbki wody, w dniu
24 czerwca 2022 r. stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia po przegotowaniu,
zobowiązano właściciela ujęcia do podjęcia działań naprawczych, wszczęto postępowanie
administracyjne w celu wyegzekwowania poprawy jakości wody oraz wydano komunikat, który
zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej
Górze. W dniu 8 lipca 2022 r. przekazane zostały do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Zielonej Górze wyniki badań próbek wody pobranych w dniu 4 lipca 2022 r., na
podstawie których nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników
mikrobiologicznych. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej
Górze stwierdził przydatność do spożycia wody pod względem mikrobiologicznym z wodociągu
publicznego Klępsk i wydał komunikat o poprawie jakości wody.

Na podstawie wyników badań pozostałych pobranych próbek nie stwierdzano przekroczeń
dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r.; poz. 2294), które mogłyby wskazywać na pogorszenie się jej jakości.
Na dzień 31 grudnia 2022 r. woda z wodociągu publicznego Klępsk była przydatna do spożycia
przez ludzi.




